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SPRAWOZDA'NIE or 62/W/S/OKK/19
Z BADAN PROBKI WODY

ZLECENIODAWCA: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. 48-120 Baboréw, ul. Krakowska 1
POCHODZENIE PROBKI: wodociag publiczny Ksigze Pole; hydrofornia - kran przy zlewie
PROBKOBIORCA: Helena Felska — asystent i Joanna Kuc - stazysta Oddziatu Higieny Komunalnej PSSE w Ghubczycach

DOKUMENT: protokét z pobierania prébek wody w dniu 11-02-2019r.

METODA POBRANIA PROBKI: wedhig norm PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2003

Powdd pobrania: zgodnie ze zleceniem Zaktadu Ushug Komunalnych Sp. z 0.0. Baboréw, ul. Krakowska |

Stan probki w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébka pobrana/dostarczona w dniu: 11-02-2019r.  Badania rozpoczeto: 11-02-2019r, Badania zakoniczono: 14-02-2019r,

Nr sprawy; OKK.9052.7.2.2019.JB
Kod prébki: 188

; . DOPUSZCZALNE
METODY ,
BADANE PARAMETRY . ODY BADAN WYNIK BADAN WARTOSCI*
jednostka
Metnosé & PB/BC-15 wydanie 03 z dn. 25.01.2017 <0,02 zalecany zakres
NTU wartosci do 1,0
Barwa * PN-EN [SO 7887: 2012 <5 pozadana wartosé
mg/l Pt do 15
Zapach PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011 akceptowalny akceptowalny
Smak PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011 akceptowalny akceptowalny
Odezyn (pH) * PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011 7.0 65-95
Przewodnosé elektrycznaw temp. 25°C * | PN-EN 27888: 1999 854 2 500
pS/em temp. pomuaru: 20,3
Ogolna liczba mikroorganizmdw na agarze | PN-EN ISO 6222:2004 20N bez nieprawidtowych
odzywezym w lml w temp,22 °C AE Metoda plytkowa (posiew wglgbny) granice przedzialu ufnosci Zzmian
itk dolna 1,gorna 6
Bakterie grupy coli w 100 ml *F PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 0 0
jtk | Metoda filtracji membranowej
Escherichia coli w 100 m] *F PN-EN 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 0 0
itk | Metoda filtracji membranowej

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji nr AB 519, przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(znak ,A™ i ,AE") oraz wyniki badan nieakredytowanych (bez znaku okre$lajacego akredytacje)

* zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz. U. poz. 2294 z 2017r.)

** wynik oznaczenia mikrobiologicznego z przedzialem ufnodci przy 95% poziomie prawdopodobienstwa; niepewnosé oznaczenia nie uwzglednia

skladewych dotyczacych pobierania i transportu prébek
-<" uzyskany wynik badania jest ponizej granicy oznaczalnosci

Data sporzadzenia sprawozdania: 18-02-2019 r. 4
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Wyniki badania odnoszg sig tylko do badanej probki,

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w caloger

Klientowi przysluguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania ,,Sprawozdania z badan”.

Ninigjsze sprawozdanie sporzadzono w 3 egzemplarzach: z czego | otrzymuje Zleceniodawca, 1 otrzymuje PSSE w Kedzierzynie-Kozlu, a 1 pozostaje w laboratorium.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnogci za pobieranie i transport probek.
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