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SPRAWOZDANIE nr 241/W/S/OKK/19

ZLECENIODAWCA:' Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. 48-120 Baboréw, ul. Krakowska |
POCHODZENIE PROBKI: wodociag publiczny Dzie¢maréw-Baboréw; z sieci: Baboréw Dom dla Oséb Starszych »Spokojna

Z BADAN PROBKI WODY

DOKUMENT: protokot z pobierania probek wody w dniu 20-05-2019r.
METODA POBRANIA PROBKI: wedtug norm PN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Pow6d pobrania: zlecenie Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Baborowie, ul. Krakowska |
Stan prébki w chwili przyjecia: bez zastrzezer

Prébka pobrana/dostarczona w dniu: 20-05-2019r.,

Nr sprawy: OKK.9052.7.2.2019.JB
Kod probki: 828

Hudl

g, 06. 2018

gieny Komunalnej PSSE w Glubezycach

Badania rozpoczgto: 20-05-2019r.  Badania zakoriczono: 13-06-2019¢.

DOPUSZCZALNE
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BADANE PARAMETRY METODY BADAN WYNIK BADAN ;
Jjednostka WARTOSCI*
Metnosé * PB/BC-15 wydanie 03 z dn. 25.01.2017 021 zalecany Zakres wartolo]
NTU do 1,0
Barwa * PN-EN 1SO 7887: 2012 <5 pozadana wartose
mg/l Pt do 15
Zapach PB/BC-47 wydanie 01 z dn, 29.11.2011 akceptowalny akceptowalny
Smak PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011 akceptowa]ny akcept{JWﬂlny
Odczyn (pH) * PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11,2011 7.0 65-9.5
Przewodnos$é elektryczna w temp. 25°C* | PN-EN 27888; 1999 740 2500
pS/cm lemp. pomiaru: 23,0
Twardo$é ogdlna * PN-ISO 6059: 1999 329 zalecany zakres
mg/1 CaCQO, 60— 500
Chlorki * PN-IS0 9297: 1994 255 750
mg/l
Amoniak (amonowy jon) * PN-C-04576-4: 1994 z wylaczeniem punktu 6b <(),05 0,50
mg/l
Azotyny * PN-EN 26777: 1999 <0,008 0.50
mg/]
Azotany & PN-82/C-04576.08%*%* 43,746,6%* 30
mg/l
Zelazo ® PN-ISO 6332: 2001/Ap1:2016-06 <40 200
peil
Mangan * PB/BC-12 wydanie 02 z dn. 15.02.2016 <24 50
pg/l
Indeks nadmanganianowy (utlenialnodé ) * | PN-EN ISO 8467:2001 <0,50 5.0
mg/l O,
Fluorki * PN-EN ISO 10304-1:2009 <0,10 15
mg /]
Olow* PB/BC-12 wydanie 02 z dn, 15.02.2016 <5 10
png/l
Kadm* PB/BC-12 wydanie 02 z dn. 15.02.2016 <1 50
pg/l
Chrom ogélny A PB/BC-12 wydanie 02 z dn. 15.02.2016 <3 50
1
Arsen® B PB/BC-32 wydanie 03 z dn. 29.07.2013 16 0
pg/l
Rte¢ A PB/BC-14 wydanie 02 z dn, 16.06.2008 <0,4 1,0
ug/l
Nikiel PB/BC-12 wydanie 02 z dn. 15.02.2015 <16 20
pg/l
Mieds * PB/BC-12 wydanie 02 z dn. 15.02.2016 0,01 2.0
mg/l
Sod ® PN-ISO 9964-3:1994 17 200
mg/l
Antymon PB/BC-44 wydanie 03 z dn. 08.07.2013 <25 50
pgfl
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Z BADAN PROBKI WODY
BADANE PARAMETRY METODY BADAN WYNIK BADAN DOPUSZCZALNE
jednostka A WARTOSCI*
Selen * PB/BC-44 wydanie 03 z dn. 08.07.2013 <1,25 10
ug/l
Glin * PB/BC-42 wydanie 03 z dn. 15.02 2016 <4 200
pg/l
Wapfi A PN-ISO 6058:1999 105 —
mg/l
Magnez * PN-C-045544:1999 16 zalecany zakres
mg/l 30-125
Chlor wolny PB/BC-16 wydanie 02 z dn. 16.08.2010 <0,04 03
mg/l
Siarczany * PN-EN ISO 10304-1:2009 76 3350
mg/l
Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 <2,5 10
pg/l
Benzo(a)piren * PB/BC-18 wydanic 02 z dn. 23.01.2008 <0,001 0.010
pg/l
'S wielopierscieniowych PB/BC-18 wydanie 02 z dn. 23.01.2008 <0,004 0.10
weglowodoréw aromatycznych * ug/l
7T Pestycydow PB/BC-26 wydanie 03 z dn. 12.05.2016 <0,072 0.50
ny/l
Cyjanki PB/BC-43 wydanie 01 z dn. 20.07 2009 <5 50
g/l
Chloroform * PB/BC-20 wydanie 03 z dn. 15.03.2016 <0,003 0,030
mg/l
Bromodichlorometan # PB/BC-20 wydanie 03 z dn. 15.03.2016 <0,002 0,015
mg/]
Dibromochlorometan * PB/BC-20 wydanie 03 zdn. 15.03.2016 <l,5 s
pg/l
Bromoform * PB/BC-20 wydanie 03 z dn. 15.03.2016 <15
g/l
Suma THM 4 PB/BC-20 wydanie 03 z dn. 15.03.2016 <8.0 100
ug/l
1,2-dichloroetan * PB/BC-41 wydanie 01 z 15.09.2008 <0,6 3,0
ng/l
Trichloroeten * PB/BC-41 wydanie 01 z 15,09.2008 <0,5
pe/l
Tetrachloroeten ™ PB/BC-41 wydanie 01 z 15.09,2008 <0,5 ---
g/l
2 trichloroetenu PB/BC-41 wydanie 01 z 15.09.2008 <1,0 10
i tetrachloroetenu * g/l
Benzen PN-EN ISO 15680:2008 <0,1 1,0
pe/l
Bor PB/BC-42 wydanie 03 z 15.02.2016 <0,20 1,0
Ogdlna liczba mikroorganizméw na agarze | PN-EN ISO 6222:2004 ORERE bez nieprawidlowych
odzywezym w 1ml w temp.22 °C AE Metoda plytkowa (posiew wglebny) granice przedzialu ulnosei zmian
itk dolna 5,g6rna 13
Bakterie grupy coli w 100 m] *F PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1.2017-04 0 0
jtk | Metoda filtracji membranowej
Escherichia coli w 100 m] *E PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 0 0 “
jtk | Metoda filtracji membranowej
Enterokoki (paciorkowee katowe) PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0
w 100m] *E jtk | Metoda filtracji membranowe;

Sprawozdanic z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji nr AB 519,

przyznanym przez Polskie Centrum Akredytacji (znak A"

i ,,LAE”) oraz wyniki badan nieakredytowanych (bez zn

* 2godnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017t w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz, U. poz. 2294 7 2017r )

** wynik z niepewnocig rozszerzong obliczong dla wspdlezynnika rozszerzeni

"** badanie wykonano wedlug normy, ktéra nie figuruje w akiualnym wykazie PKN

****wynik oznaczenia mikrobiologicznego z przedzialem ufnosci przy 95%

<" uzyskany wynik badania jest ponizej granicy oznaczalnosei

"'suma WWA obejmuje; benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten, benzeno(ghi)perylen, indeno(1,2,3
suma pestycyd6w obejmuje: alachlor, aldryna, boskalid, chlordan-cis, chlordan-trans,
siarczan, endryna, epoksyd heptachloru izomer A, etion, fenamidon, fenarimol, fosalon
metazachlor, metoksychlor, metrafenon, prochloraz, procymidon, spirodiklofen, teknaz
Zawartosé poszezepdlnych pestycydéw nie przekracza najwyzszego dopuszezalnego ste
Data sporzadzenia sprawozdania: 13-06-2019r.

Wyniki badania odnosza sig tylko do badanej probki

mgr inZ. Anna Papi

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klientowi przyshuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania , Sprawozdania 7 badan”

Ninigjsze sprawozdanie sporzadzono w 2 egzemplarzach. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a | pozostaje w laboratorium

Laboratorium nie ponesi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek
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poziomie prawdopodobienstwa;

a k=2 przy 95% poziomie ufnosci; niepewno$é oznaczenia nie uwzgledni

rnik

~¢,d)piren
chlorpiryfos, p,p’-DDT, p,p’-DDE, p.p’
, HCB, HCH alfa, HCH bet
en, tetradifon, trifluralina
zenia 4. 0,10 pg/l, a dla heptachloru, aldryny, dieldryny,

Autoryzowal

Starszy , As

aku okredlajgcego akredytacie)
a skladewych dotyczgeych pobierania i transportu probek

niepewnosé oznaczenia nie uwzglednia sktadowych dotyczgeych pobierania i transportu probek
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-DDD, dieldryna, endosulfan alfa, endosulfan beta, endosulfan
a, HCH delta, HCH gamina(lindan), heptachlor, indoksakarb, malation,

epoksydu heptachloru izomeru A: 0,030 pg/]



