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ZLECENIODAWCA: Zakiad Uslug Komunalnych Sp. z 0.0. 48-120 Babordw, ul. Krakowska 1
POCHODZENIE PROBKI: wodociag publiczny Goscigcin; Goécigcin SUW )
PROBKOBIORCA: Joanna Kuc - stazysta Oddziatu Higieny Komunainej PSSE w G{ubcz;ycéé'H.
DOKUMENT: protokét z pobierania prébek wody w dniu 23-09-2019r. B
METODA POBRANIA PROBKI: wedlug norm PN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007
Powod pobrania: zlecenie Zakladu Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Baborowie, ul. Krakowska 1
Stan probki w chwili przyjecia; bez zastrzezen

Prébka pobrana/dostarczona w dniu: 23-09-2019r.  Badania rozpoczgto: 23-09-2019r.  Badania zakonczono: | 1-10-20109r.
Nr sprawy: OKK.9052,7.2.2019.]B
Kod prébki: 1720

y METODY BADAN w ' DOPUSZCZALNE
BADANE PARAMETR Sl oD YNIK BADAN WARTOSCI*
Metnose * PB/BC-15 wydanie 03 z dn. 25.01.2017 0,18 zalecany zakres wartogci
NTU do 1,0
Barwa * PN-EN IS0 7887: 2012 <5 poZadana wartodc
mg/1 Pt do 15
Zapach PB/BC-47 wydanie 01 z dn 29.11.2011 akceplowa[ny akceptowa]ny
Sk PB/BC-47 wydanie 01 z dn. 29.11.2011 akceptowalny akceptowalny
Odczyn (pH) f PB/BC-46 wydanie 01 z dn. 29.11.2011 7.1 6,5-9,5
Przewodnos¢ elekiryczna w temp, 25°C * | PN-EN 27888: 1999 503 2 500
uS/cm temp. pomiaru: 20,5
Twardosé ogdlna ~ PN-ISO 6059: 1999 298 zalecany zakres
mg/i CaCO; 60— 300
Chlorki * PN-1S0 9297 1994 <5 250
mg/l
Amaniak (amonowy jon) * PN-C-04576-4: 1994 z wylaczeniem punktu 6b <0,05 0,50
mg/1
Azotyny PN-EN 26777: 1999 <0,008 0,50
mg/l
Azotany * PN-82/C-04576.08%* 3.46 30
mg/l
Zelazo PN-ISO 6332; 2001/Ap1:2016-06 36 200
ug/l
Mangan * PB/BC-12 wydanie 02 z dn. 15.02.2016 <24 30
g/l
Indeks nadmanganianowy (utlenialnogé ) * | PN-ENISO 84672001 <0,50 5.0
mg/l O,
Fluorki * PN-EN SO 10304-1:2009 0.13 15
mg /1
Olgw PB/BC-12 wydanie 02 z dn. 15.02.2016 <5 10
g/l
Kadm® PB/BC-12 wydanie 02 z dn. 15.02.2016 <1 5.0
ug/l
Chrom ogélny * PB/BC-12 wydanie 02 z dn. 15.02.2016 <5 50
e/l
Arsen® PB/BC-32 wydanie 03 z dn 29 07.2013 <14 10
ng/l
Rige PB/BC-14 wydanie 02 z dn. 16 06,2008 <0.4 1.0
pe/l
Nikiel * PB/BC-12 wydanie (2 z dn. 15.02.2016 <16 20
pefl
Mied? * PB/BC-12 wydanie 02 z dn, 15.02.2016 <0.01 2.0
mg/l
Sad ™ PN-1S0 9964-3:1994 6 200
mg/l
Antymon * PB/BC-44 wydanie 03 z dn. 08 07 2013 <2.5 5.0
ug/l
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