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SPRAWOZDA’NIE nr 25/W/S/OKK/20
Z BADAN PROBKI WODY

ZLECENIODAWCA: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. 48-120 Baborow, ul. Krakowska 1

POCHODZENIE PROBKI: wodociag publiczny Grodzisko; SUW Grodzisko

PROBKOBIORCA: zleceniodawca

DOKUMENT: protokot z pobierania prébek wody w dniu 20-01-2020 r.

METODA POBRANIA PROBKI: wediug normy PN-ISO 5667-5:2003

Powdd pobrania: zgodnie ze zleceniem Zaktadu Ustug Komunalnych Sp. z o.0. Baboréw, ul. Krakowska 1
Stan prébki w chwili przyjecia: bez zastrzezen

Prébka pobrana/dostarczona w dniu: 20-01-2020 r. Badania rozpoczeto:20-01-2020 r. Badania zakonczono: 27-01-2020 r.

Nr sprawy: OKK.9052.7.2.2020.]JB
Kod probki: 35

BADANE PARAMETRY METODY BADAN WYNIK BADAN DOPUSZCZALNE
i WARTOSCI*
Jednostka
Metnogé * PB/BC-15 wydanie 03 z dn. 25.012017 0,19 zalecany zakres
NTU wartosei do 1,0
Zelazo * PN-ISO 6332: 2001/Ap1:2016-06 <40 200
pefl
Mangan * PB/BC-12 wydanie 02 z dn. 15.02.2016 42 50
pe/l

Sprawozdanie zawiera wyniki badan akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji nr akredytacji AB 519
(- parametr akredyvtowany w ramach zakresu stalego)

* zgodnie z wymaganiami Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci

(Dz. U. poz. 2294 2 2017r.)

~<" uzyskany wynik badania jest ponizej granicy oznaczalnodci

Data sporzadzenia sprawozdania: 27-01-2020 .

Opracowal

Mlogszy Asystept

Moitywe. Mejtua

mgr Martyna Malnusz

Wyniki badania odnosza sig tylko do badaney probki

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calodei,
Klientowi przysluguje prawo reklamacii w ciagu 14 dni od daty otrzymania -Sprawozdania z badan”.

Niniejsze sprawozdanie sporzadzono w 3 egzemplarzach: z czego 1 otrzymu
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transpoit prabek

PO/DL - 02 - 05 - 03 — wersja 15

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

N USLUG KOMUNALNYCH
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je Zleceniodawca, 1 otrzymuje PSSE w Kedzierzynie-Kozlu, a 1 pozostaje w laboratorium.
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