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WYNIKI BADAN
BADANE JEDNOSTKA METODA BADAN WYNIK NIEPEWNOSC WARTOSC STWIERDZENIE
PARAMETRY BADANIA PARAMETR YCZNA * ZGODNOSCI1
Metnoéé A NTU PB/BC-15 wydanie 03 0,12 +0,03 a}_c;e.pm-walna Pgez ko}r:sun}ema bez
W mian. % -
z dn. 25.01.2017 : ;’l:::;‘u;u:s“:’:‘; i stwierdzenia
Barwa® - PN-EN ISO 7887: <5 s akceptowalna przez konsumenta bez
2012 ibez nieprawidlowych zmian stwierdzenia
Zapach - PB/BC-47 wydanie 01 akceptowalny i akeeptowalny przez konsumenta bez
zdn. 29.11.2011 i bez nieprawidiowych zmian stwierdzenia
Smak s PB/BC-47 wydanie 01 akcgptowa|ny —— a]fcspw\:valny przez konmm_znla bez
zdn.29.11.2011 i bez nieprawidlowych zmian stwierdzenia
Stezenie jondw wodoru (pH) * pH PB/BC-46 wydanie 01 6.9 0.4 65-957 bez
zdn 29.11.2011 stwierdzenia
Przewodnos¢ elektryczna * pS/em 654 +105 2.500 zgodny
w temp 25°C PN-EN 27888: 1999
temperatura pomiaru ke &2 25,6 sz
korekta za pomocg urzadzenia do
kompensa::p wplywu temperatury
Zelazo * pgi PN-ISO 6332: <40 — 200 zgodny
2001/Ap1:2016-06
Mangan * ® pg/l PB/BC-12 wydanie 02 <24 - 50 zgodny
zdn. 15.02.2016
Ogoblna liczba mikroorganizméw jtk /1 ml PN-EN ISO 6222:2004 20 13-30 bez nieprawidlowych bez
w 22 °C po 72 h inkubacji ** Mello:ngdytkowa (posiew zmian * stwierdzenia
walebny
Bakterie grupy coli A® jtk /100 ml PN-EN ISO 9308-1: 1 0-7 0 niezgodny
2014-12+A1: 2017-04
Metoda filtracji membranowej
Escherichia coli *F jtk /100 ml PN-EN ISO 9308-1: 0 s 0 zgodny
2014-12+A1:2017-04
Metoda filtracji membranowej

Sprawozdame zawiera wyniki parametrow/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytaciji, nr akredytacji AB 519,

paramcm’cecha badana akredytowany w ramach zakresu statego;
A% parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego;
oraz parametry/cechy badane nieakredytowane (bez znaku).
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Sprawozdanie nr 447/W/S/OKK/20 z badan probki wody ]

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami:

Stwierdzenie zgodnosci zostalo okreslone w stosunku do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w s
do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 22017 r. poz. 2294);

Stwierdzenie zgodnosci odnosi sig tylko do tych parametréw/cech badanych dla ktérych wartogé parametryczna zostata okreslona w sposob liczbowy;

prawie jakosci wody przeznaczonej

W kolumnie , Stwierdzenie zgodnoéei” zapis , bez stwierdzenia” oznacza, ze nie dokonano stwierdzenia zgodnosci wg wymagan Zleceniodawcy ze wzgledu
na brak okredlenia parametréw/cech badanych w sposob liczbowy;

W kolumnie , Stwierdzenie zgodnoéci” zapis ,,zgodny/niezgodny” oznacza, ze dokonano stwierdzenia zgodno$ci wg wymagan Zleceniodawcy.
Podczas stwierdzania zgodnosci kierowano si¢ zasadg:

[(Jzasada akceptacji prostej — 50% ryzyko bigdnej zgodnosci/niezgodnosci;

Bdzasada akceptacji z pasmem ochronnym - 2,5% ryzyko zgodnoci/niezgodnosci;

[(Jzasada akceptacji warunkowej z pasmem ochronnym — 50% ryzyko blednej zgodno$ci/niezgodnosci;

[Jinne wymagania dotyczace zasady oceny zgodnosci podane przez Zleceniodawcg — brak okrelenia ryzyka (zalgeznik nr 2 do Zlecenia);

1/ Dla parametréw/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewno$é rozszerzon

Niepewnos¢ nie uwzglednia skiadowych dotyczacych pobierania i transportu probki; Dia parametrow/cech badanych mikrobiologicznych niepewno$é podano jako przedziz
ufnoéei (dolna i gorna granica), okreslony wg PKN-ISO/TS 19036:2011. Niepewnos¢ nie uwzglednia skiadowych dotyczacych pobierania i transportu probki;

2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. — Dz.U. 22017 r. poz. 2294;

2.1/ W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiagnigcia wartogci parametrycznej nieprzekraczajacej 1 NTU w wodzie po uzdatnieniu;
2.2/ Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 Pvl;
2.3/ Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody;
2.4/ Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej;

- 200 jtk/Im! w kranie konsumenta.

3/ Badanie wykonano w Oddziale Laboratoryjnym w Opolu.

4 dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwic 95%

Jtk — jednostki tworzace kolonie;,
Znak , <" oznacza, ze uzyskany wynik badania jest ponizej granicy oznaczalnosci.

Data sporzadzenia sprawozdania: 11.09.2020 r.

Informacje dodatkowe:

Wyniki badania odnosza si¢ tylko i wylacznie do badanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanic nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w caloéci.

W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialno$ci za pobieranie i transport prébek.

W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez  Zleceniodaweg, Laboratorium  o$wiadeza, ze wszystkie informacje zamieszczone

W opisie sprawozdania uzyskane zostaly na podstawie informacji ~ Zleceniodawcy.  Laboratorium  nie ponosi  odpowiedzialnosci
za wiarygodnos¢ tego opisu.

5. Zleceniodawcy przystuguje prawo reklamacji w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

Bl b e

Niniejsze sprawozdanie sporzadzono w 3 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, 1 otrzymuje PSSE w Kedzierzynie-KoZlu, a 1 pozostaje w laboratorium.
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