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Sprawozdanie czastkowe nr 223.2/W/S/OKK/21 z badan prébki“W(i)’de""““-"'
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[ ZLECENIODAWCA DOKUMENT
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Stata umowa z klientem
48-120 Baboréw, ul. Krakowska 1
2 POCHODZENIE PROBKI Wodociag publiczny Amandow Tlustomosty; SUW — woda uzdatniona
2,
= L .
S % PROBKOBIORCA Joanna Kuc — miodszy asystent i Marzena Schmidt — miodszy asystent
) Oddziatu Higieny Komunalnej PSSE w Glubczycach
§' g METODA POBRANIA PROBKI | wedtug norm PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
5N POWOD POBRANIA Zlecenie
£73 | PROBKA POBRANA 16-06-2021 r.
STAN PROBKI W CHWILI PRZYJECIA bez zastrzezen PROBKA DOSTARCZONA 16-06-2021r.
BADANIA ROZPOCZETO 16-06-2021 r. BADANIA ZAKONCZONO 19-06-2021r.
KOD PROBKI 669 NUMER SPRAWY: OKK.9052.7.2.2021.1B
WYNIKI BADAN B
BADANE JEDNOSTKA METODA BADAN WYNIK NIEPEWNOSC " WARTOSC STWIERDZENIE
PARAMETRY BADANIA PARAMETRYCZNA ? ZGODNOSCL
Metnosé * NTU PB/BC-15 wydanie 03 0,21 +0,05 ﬂk;epww‘na precz kvgsu"}fma bez
z dn. 25.01.2017 " ;;:é:i;az":;r::;;l;'?f’l"' stwierdzenia
Barwa ® s PN-EN ISO 7887: <5 . akceptowalna przez knnsumc?;a bez
2012 i bez nieprawidtowych zmian ™ stwierdzenia
Zapach - PB/BC-47 wydanie 01 | akceptowalny - akceptowalny przez konsumenta bez
7 dn. 29.11.2011 i bez nieprawidlowych zmian stwierdzenia
Smak e PR/BC-47 wydanie 01 akceptowalny - akcepto\_valny przez konsumenta bez
zdn. 29.112011 i bez nieprawidlowych zmian stwierdzenia
Stezenie jonow wodoru (pH) A pH PB/BC-46 wydanie 01 6,4 +0,4 6,5-95 bez
z dn. 29.11.2011 stwierdzenia
Przewodnosé elektryczna * uSfem 674 +108 2.500 % zgodny
w temp 25°C PN-EN 27888: 1999
temperatura pomiaru G 26.1 -
korekta za pomocq urzadzenia do
kompensacji wplywu temp iy
Azotany * mg/l PN-C-04576-08:1982" 482 7.2 50 niezgodny
Ogolna liczba mikroorganizméw jtk /1 ml PN-EN ISO 6222:2004 10 6-17 bez nieprawidlowych bez
uzz °C po 72 h inkubacji ** Melt;;ia I;lytkowa (posiew zmian "** stwierdzenia
wglebny

Sprawozdanie zawiera wyniki parametrow/cech ba

A" parametr/cecha badana akredytow

Stwierdzenie zgodno$ci z wymaga

Stwierdzenie zgodnosci zostato okreslone w s

any w ramach zakresu stalego;
AE parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego;
oraz parametry/cechy badane nieakredytowane (bez znaku).

niami:

do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. 22017 r. poz. 2294);

Stwierdzenie zgodnosei odnosi sig tylko do tych parametrow/cech badanych

W kolumnie , Stwierdzenie zgodnosei” zapis ,,
na brak okreslenia parametrow/cech badanych w s
W kolumnie , Stwierdzenie zgodnosci” zapis ,,Zgo

PO/DL - 02— 0503

b

wersja 16

dny/niezgodny” oznacza, ze d

tosunku do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdr

bez stwierdzenia” oznacza, ze nie dokonano stwierdzenia
posob liczbowy;

danych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB519.

dla ktorych warto$¢ parametryczna zostala okreslona w sposob liczbowy;

okonano stwierdzenia zgodnosci wg wymagan Zleceniodawcy.

owia w sprawie jakosci wody przeznaczonej

zgodnosci wg wymagan Zleceniodawcy ze wzgledu
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Sprawozdanie czastkowe nr 223.2/W/S/OKK/21 z badan prébki wody

Podczas stwierdzania zgodnosci kierowano sig zasada:

[zasada akceptacji prostej — 50% ryzyko blednej zgodnosci/miezgodnosci;

Bzasada akceptagji z pasmem ochronnym — 2,5% ryzyko zgodnosci/niezgodnosci;

[Clzasada akceptacji warunkowej z pasmem ochronnym — 50% ryzyko blednej zgodnodci/niezgodnoset;

[Tinne wymagania dotyczace zasady oceny zgodnosci podane przez Zleceniodawcea — brak okreslenia ryzyka (zatacznik nr 2 do Zlecenia);

I/ Dla parametrow/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewno$¢ rozszerzona dla wspolezynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwie 95%.
Niepewnos¢ nie uwzglednia skladowych dotyczacych pobierania i transportu probki; Dia parametréw/cech badanych mikrobiologicznych niepewnos$c podano jako przedzial
ufnosci (dolna i gérna granica), okreslony wg PKN-ISO/TS 19036:2011. Niepewnos¢ nie uwzglgdnia sktadowych dotyczacych pobicrania i transportu probki;

2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2294,

2.1/ W przypadku uzdatiania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigeia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1 NTU w wodzie po uzdatnieniu;

2.2/ Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 Pv/l;

2.3/ Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody,

2.4/ Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczata:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej;

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta.

3/ w wykazie PKN figuruje jako norma wycofana;

jtk — jednostki tworzace kolonie;
Znak ,, <" oznacza, ze uzyskany wynik badania jest ponizej granicy oznaczalnosci.

Data sporzadzenia sprawozdania czastkowego: 22.06.2021 r.

Informacje dodatkowe:

1. Wyniki badania odnoszg si¢ tylko i wylacznie do badanej probki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w caloci.

3. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek.

4. W oprzypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg, Laboratorium oswiadcza, ze wszystkie informacje zamieszczone
w opisie sprawozdania uzyskane zostaly na podstawie informacji  Zleceniodawcy. Laboratorium nie  ponosi odpowiedzialnosci
za wiarygodnosc tego opisu.

5. Zleceniodawey przysluguje prawo reklamagji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

Niniejsze sprawozdanie sporzadzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawea, a 1 pozostaje w laboratorium.
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Koniec sprawozdania czastkowego nr 223.2/W/S/OKK/21 z badan probki wody
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