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Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
48-120 Baborow, ul. Krakowska 1

Protokot z pobierania prébek wody
w dniu 16.06.2021r

2 POCHODZENIE PROBKI Wodociag publiczny Czerwonkéw Osiedle;
R Z sieci: Czerwonkéw Osiedle nr 18B/5
S z 5
5 E PROBKOBIORCA Marzena Schmidt — mtodszy asystent
o 2 <. .
i Oddziatu Higieny Komunalnej PSSE w Glubczycach
= § METODA POBRANIA PROBKI | wedtug norm PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
L) 14
E< [POWOD POBRANIA Zlecenie
572 [ PROBKA POBRANA 16-06-2021r,
STAN PROBKI W CHWILI PRZYJECIA bez zastrzezen PROBKA DOSTARCZONA 16-06-2021r.
BADANIA ROZPOCZETO 16-06-2021r. BADANIA ZAKONCZONO 23-07-2021r.
KOD PROBKI 672 NUMER SPRAWY: OKK.9052.7.2.2020.)B
WYNIKI BADAN
BADANE JEDNOSTKA METODA BADAN WYNIK NIEPEWNOSC /1 WARTOSC STWIERDZENIE
PARAMETRY BADANIA PARAMETRYCZNA * ZGODNOSCI
Metnosé * NTU PB/BC-15 wydanie 03 0,48 +0,12 akeeptowalna przez RUL'S“"}C“‘E bez
zdn. 25.01.2017 i bez nieprawidlowyc zn:zl‘aln stwierdzenia
Zalecany zakres do 1,0
Barwa A —— PN-EN ISO 7887: <5 e akceptowalna przez konsumenta bez
2012 i bez nieprawidlowych zmian 22 stwierdzenia
Zapach - PB/BC-47 wydanic 01 akceptowalny e akcepmx_u.'alny przez kor}:sum-ema bez
Zdn. 29.11.2011 1 bez nieprawidlowych zmian stiferdzeis
. et 3 : i k Iny k
PEBCH im0 | iepovaly
Stezenie jonow wodoru (pH) * pH PB/BC-46 wydanie 01 6,7 +0.4 65-95"3 s
zdn.29.11.2011 stwierdzenia
Przewodnos¢ elektryczna * pS/em 723 +116 2,500 zgodny
w temp 25°C PN-EN 27888: 1999
temperatura pomiaru B 26,7 ———
korekta za pomocg urzadzenia do
kompensacji wplywu temperatury
Twardos¢ ogdlna * mg/l CaCOs PN-ISO 6059: 1999 355 +36 60— 500 bez
zakres zalecany stwierdzenia
Chlorki * mg/l PN-ISO 9297: 1994 37,5 +0,8 250 zgodny
Amoniak (jon amonowy) * mg/l PN-C-04576-4: 1994 <0,05 - 0,50 zgodny
z wylaczeniem punktu 6b
Azotyny * mg/l PN-EN 26777: 1999 <0,008 e 0,50 zgodny
Azotany * mg/| PN-C-04576-08:1982" 21,8 +3,3 50 zgodny
Zelazo * pg/l PN-ISO 6332: 2001/ <40 Zge 200 zgodny
Apl:2016-06
Mangan * * ug/l PB/BC-12 wydanie 02 <24 50 zgodny
z dn. 15.02.2016
Indeks nadmanganianowy mg/l O, PN-EN ISO <0,50 s 5,0 zgodny
(utlenialnogé ) * 8467:2001
Fluorki * mg /1 PB/BC-30 wydanie 02 0,19 +0,01 1,5 zgodny
z dn. 04.02.2008
Olow™* 7 g/l PB/BC-12 wydanie 02 <5 10 zgodny
z dn. 15.02.2016
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B WYNIKI BADAN
BADANE JEDNOSTKA METODA BADAN WYNIK NIEPEWNOSC ! WARTOSC STWIERDZENIE
PARAMETRY BADANIA PARAMETRYCZNA 2 ZGODNOSCL
Kadm® ® ug/l PB/BC-12 wydanie 02 <1 5,0 zgodny
zdn. 15.02.2016
Chrom ogélny* * ng/l PB/BC-12 wydanie 02 4 +1 50 zgodny
z dn. 15.02.2016
Arsen® pg/l PB/BC-32 wydanie 03 <14 o 10 zgodny
z dn. 29.07.2013
Rie¢* A ng/l PB/BC-14 wydanie 02 <0,4 —- 1,0 zgodny
z dn. 16.06.2008
Nikiel * 7 pg/t PB/BC-12 wydanie 02 <16 20 zgodny
z dn. 15.02.2016
Miedz* ™ mg/l PB/BC-12 wydanie 02 0,010 +0,002 2,0 zgodny
zdn. 15.02.2016
Sod~ ™ mg/l PN-ISO 9964-3:1994 10,2 0,7 200 zgodny
Antymon & # ng/l PB/BC-44 wydanie 03 <2.5 5.0 zgodny
z dn. 08.07.2013
Selen® ™ ng/l PB/BC-44 wydanie 03 <1,25 ——- 10 zgodny
z dn. 08.07.2013
Glin* 7 ng/l PB/BC-42 wydanie 03 <400 200 zgodny
zdn. 15.02.2016
Wapn mg/| PN-ISO 6058:1999 113 *17 - bez
stwierdzenia
Magnez * mg/l PN-C-04554-4:1999 18 +3 30125 bez
zakres zalecany ** stwierdzenia
Chlor wolny mg/l PB/BC-16 wydanie 02 0,49 +0,09 0344 niezgodny
z dn. 16.08.2010
Siarczany * 7 mg/l PN-EN ISO 59 +9 250 zgodny
10304-1:2009
Bromiany " ng/l PN-EN ISO <25 s 10 zgodny
15061:2003
Benzo(a)piren * ™ ng/l PB/BC-18 wydanie 02 <0,001 - 0,010 zgodny
z dn. 23.01.2008
L wielopier$cieniowych ng/l PB/BC-18 wydanie 02 <0,004 - 0,10 zgodny
wegglowodoréw z dn. 23.01.2008
aromatycznych * “*
?X Pestycydow AF A€ g/l PB/BC-26 wydanie 03 <0,072 - 0,50 zgodny
z dn. 12.05.2016
Cyjanki 7 ug/l PB/BC-43 wydanie 01 <5 - 50 zgodny
z dn. 20.07.2009
Chloroform * ™ mg/l PB/BC-20 wydanie 03 <0,003 . 0,030 zgodny
z dn. 15.03.2016
Bromodichlorometan * 7 mg/l PB/BC-20 wydanie 03 <0,002 s 0,015 zgodny
zdn. 15.03.2016
Dibromochlorometan * ™ g/l PB/BC-20 wydanie 03 2,0 +0,4 - bez
z dn. 15.03.2016 stwierdzenia
Bromoform * ™ ng/l PB/BC-20 wydanie 03 <1,5 . - bez
z dn. 15.03.2016 stwierdzenia
Suma THM* # ng/l PB/BC-20 wydanie 03 8.5 cu 100 zgodny
z dn. 15.03.2016
1.2-dichloroetan * ng/l PB/BC-41 wydanie 01 <0,6 e 3,0 zgodny
z 15.09.2008
Trichloroeten * ug/l PB/BC-41 wydanie 01 <0,5 . - bez
z 15.09.2008 stwicrdzenia
Tetrachloroeten * ug/l PB/BC-41 wydanie 01 <0,5 s - bez
z 15.09.2008 stwicrdzenia
2.trichloroetenu ng/l PB/BC-41 wydanie 01 <1,0 - 10 zgodny
i tetrachloroetenu * ** z 15.09.2008
Benzen " pg/l PN-EN ISO <0,1 - 1,0 zgodny
15680:2008
Bor mg/l PB/BC-42 wydanie 03 <0,20 1,0 zgodny
z 15.02.2016
Ogolna liczba mikroorganizméw jtk /1 ml PN-EN ISO 6222:2004 nie wykryto wew bez nieprawidlowych bez
w 22 °C po 72 h inkubacji A Metoda plytkowa zmian ¢ stwierdzenia
(posiew wglebny)
Bakterie grupy coli *F jtk /100 ml PN-EN 1SO 9308-1: 0 0 zgodny
2014-12+A1: 2017-04
Meteda filtracji membranowej
Escherichia coli jtk /100 ml PN-EN ISO 9308-1: 0 sa 0 zgodny
2014-12+A1:2017-04
Metoda filtracji membranowej
Enterokoki jtk/100 ml PN-EN ISO 0 - 0 zgodny
(paciorkowce kalowe) A& 7899-2:2004

Metoda filtracji membranowej
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Sprawozdanie zawiera wyniki parametréw/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519
* parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu stalego;
AE harametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego,

oraz parametry/cechy badane nieakredytowane (bez znaku).

Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiami:

Stwierdzenie zgodnosci zostato okreslone w stosunku do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczone)
do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294);

Stwierdzenie zgodno$ci odnosi si¢ tylko do tych parametrow/cech badanych dla ktérych warto$¢ parametryczna zostala okreslona w sposob liczbowy:

W kolumnie ,,Stwierdzenie zgodnosci” zapis ,,bez stwierdzenia” oznacza, ze nie dokonano stwierdzenia zgodnosci wg wymagan Zleceniodawey ze wzgledu
na brak okre$lenia parametrow/cech badanych w sposob liczbowy;
W kolumnie , Stwierdzenie zgodnosci™ zapis ,,zgodny/niezgodny” oznacza, ze dokonano stwierdzenia zgodnodci wg wymagan Zleceniodawey,

Podczas stwierdzania zgodnosci kierowano si¢ zasada:

[zasada akceptacji prostej — 50% ryzyko blgdnej zgodnosci/niezgodnosci;

Bzasada akceptacji z pasmem ochronnym — 2,5% ryzyko zgodnosci/niezgodnosci,

[Jzasada akceptacji warunkowej z pasmem ochronnym — 50% ryzyko blednej zgodnosci/niezgodnosci,

inne wymagania dotyczace zasady oceny zgodnoéci podane przez Zleceniodawca — brak okre§lenia ryzyka (zatacznik nr 2 do Zlecenia):

1/ Dla parametrow/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewno$é rozszerzong dla wspotczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwie 95%.
Niepewnos¢ nie uwzglednia sktadowych dotyczacych pobierania i transportu probki; Dla parametréw/cech badanych mikrobiologicznyeh niepewnosc podano jako przedzial
ufnosci (dolna i gorna granica), okreslony wg PKN-ISO/TS 19036:2011. Niepewno$¢ nie uwzglgdnia skladowych dotyczacych pobicrania i transportu probki:

2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. — Dz.U. 22017 r. poz. 2294;

2.1/ W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢é do osiagnigeia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1 NTU w wodzie po uzdatnieniu;

2.2/ Pozadana warto$é tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 Pt/l;

2.3/ Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody;

2 4/ Warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych;

2.5/ W punkcie czerpalnym u konsumenta, jesli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami,

2.6/ Zaleca si¢, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej;

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta.

3/ w wykazie PKN figuruje jako norma wycofana;

4/ Badanie wykonano w Oddziale Laboratoryjnym w Opolu;

5/ Wartos¢ oznacza sume steze wyszczeg6lnionych zwigzkow: benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten, benzeno(ghi)perylen. indeno(l 2.3-c.d)piren

6/ Wartosé¢ oznacza sume oznaczanych w laboratorium pestycydéw: alachlor, aldryna, boskalid, chlordan-cis, chlordan-trans, chlorpiryfos. p.p’-DDT, p.p’-DDE,

p,p’-DDD, dieldryna, endosulfan alfa, endosulfan beta, endosulfanu siarczan, endryna, epoksyd heptachloru izomer A, etion, fenamidon. fenarimol, fosalon, HCB,

HCH alfa, HCH beta, HCH delta, HCH gamma(lindan), heptachlor, indoksakarb, malation, metazachlor, metoksychlor, metrafenon. prochloraz, procymidon,

spirodiklofen, teknazen, tetradifon, trifluralina. Zawartos¢ poszczegélnych pestycydéw nie przekracza najwyzszego dopuszczalnego stezenia tj. 0,10 pe/l, adla

heptachloru, aldryny, dieldryny, epoksydu heptachloru izomeru A: 0,030 pg/l.

jtk — jednostki tworzace kolonie;
Znak , <" oznacza, Ze uzyskany wynik badania jest ponizej granicy oznaczalnosci.

Data sporzadzenia sprawozdania: 27.07.2021 r.

Informacje dodatkowe:

1.  Wyniki badania odnosza si¢ tylko i wytacznie do badanej probki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosei.

3. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawcg, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek.

4, W oprzypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce, Laboratorium ofwiadeza. e wszysikie informacje zamieszczone
w opisie sprawozdania uzyskane zostaly na podstawie informacji Zleceniodawcy. Laboratorium i ponosi odpowiedzialnosci
za wiarygodno$é tego opisu.

5. Zleceniodawcy przysluguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

3

Niniejsze sprawozdanie sporzadzono w 2 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozostaje w laboratorium. /
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