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Sprawozdanie nr 306/W/S/OKK/22 z badan probki wody .
ZLECENIODAWCA DOKUMENT
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.0., Zlecenie na badanie prébek wody z dnia
48-120 Babordw, ul. Krakowska 1 24-10-2022 r.
K RODZAJ PROBKI Woda do spozycia przez ludzi
; POCHODZENIE PROBKI wodociag publiczny,
i SUW, Grodzisko
-§ 5 PROBKOBIORCA Mateusz Burban (zaswiadczenie z dn. 22.06.2022 r. wydane przez WSSE
i w Opolu)
g% | METODA POBRANIA PROBKI | Norma PN-EN ISO 19458:2007
é 3 POWODPOBRANTATIE S g s a Fieniees
~ N | PROBKA POBRANA 24-10-2022r.
STAN PROBKI W CHWILI PRZYJECIA bez zastrzezen PROBKA DOSTARCZONA 24-10-2022r.
BADANIA ROZPOCZETO 24-10-2022r. BADANIA ZAKONCZONO 27-10-2022 .
KOD PROBKI 1454 NUMER SPRAWY: OKK.5052.5.155.2022..8
WYNIKI BADAN ]
BADANE JEDNOSTKA METODA BADAN WYNIK BADANIA | NIEPEWNOSC WARTOSC
PARAMETRY PARAMETRYCZNA *

Ogolna liczba mikroorganizmow jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 Nie wykryto s bez nieprawidtowych
w 22 °C po 72 h inkubacji *® Metoda &%;;:E;z; (posiew zmian !

Sprawozdanie zawiera wyniki parametréw/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.
AE parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego.

1/ Dla parametréw/cech badanych mikrobiologicznych niepewno$é podano jako przedziat ufnosci (dolna i gérna granica), okreslony wg PKN-ISO/TS 19036:2020-04.
Niepewnos¢ nie uwzglednia skladowych dotyczacych pobierania i transportu probki;

2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. — Dz.U. 2 2017 r. poz. 2294;

2.1/ Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej;

- 200 jtk/Tml w kranie konsumenta,

jtk — jednostki tworzace kolonie.

Informacje dodatkowe:

1. Wyniki badania odnosza si¢ tylko i wylacznie do otrzymanej i badanej probki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

3. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodaweg, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek.

4. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce, Laboratorium o$wiadcza, ze wszystkie informacje zamieszczone

W opisie sprawozdania uzyskane zostaly na podstawie informacji Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci
za wiarygodno$c¢ tego opisu.

5. Zleceniodawcy przystuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

6. Zleceniodawcy przysluguje prawo do zlozenia skarg i wnioskéw zgodnie z aktualnym zarzadzeniem Dyrekcji Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Opolu w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow.

7. Zleceniodawca zaakceptowal sposob podawania wynikow/rezultatow badania obowigzujacy w Laboratorium na dzien podpisania zlecenia.

8. Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami wykonata osoba autoryzujaca sprawozdanie w okreslonym obszarze.

9. Decyzja stwierdzenia zgodnosci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze byé odmienna w  stosunku

do decyzji wydanej przez organizacj¢ nadzorujac lub inng jednostke dokonujaca oceny zgodnosci.
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Sprawozdanie nr 306/W/S/OKK/22 z badan prébki wody

Sprawozdanie sporzadzit: Joanna Marek Data sporzgdzenia sprawozdania: 28.10.2022 r.

Sprawozdanie autoryzowal: Sprawozdanie zatwierdzil:

w obszarze badan mikrobiologicznych

Mtlodszy Asystent
S~

mgr JoannalMarek

Niniejsze sprawozdanie sporzadzono w 3 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, 1 otrzymuje PSSE w Kedzierzynie-KoZlu, a | pozostaje
w laboratorium.

Koniec sprawozdania nr 306/W/S/OKK/22 z badan probki wody

PO/DL - 02 - 05 - 03 wersja 19 Strona2z2




T e

Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu EKEEﬁ:
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole, , . AXREDYTACH
Oddziat Laboratoryjny w Kedzierzynie-Kozlu
47-200 Kedzierzyn-Koile, ul. Anny 14 2 (’uj% %
tel./fax. 77 482 65 50, tel. kom. 888 075 294 g e
" . \ )
e-mail: ol.kkozle.wsse.opole@sanepid.gov.pl ThEds

D¥AS

Sprawozdanie nr 307/W/S/OKK/22 z badan prébki wody |
ZLECENIODAWCA DOKUMENT

Zakiad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0., Zlecenie na badanie probek wody z dnia
48-120 Baboréw, ul. Krakowska 1 24-10-2022r.

2 RODZAJ PROBKI Woda do spozycia przez ludzi

; POCHODZENIE PROBKI wodociag publiczny,

.5” Restauracja LERCH, Naczestawice

—§ > PROBKOBIORCA Mateusz Burban (zaswiadczenie z dn. 22.06.2022 r. wydane przez WSSE
=B w Opolu)

22 | METODA POBRANIA PROBKI | Norma PN-EN ISO 19458:2007

E 5 [POWODPOBRANIA [

EZN [PROBKA POBRANA 24-10-2022r.

STAN PROBKI W CHWILI PRZYJECIA bez zastrzezen PROBKA DOSTARCZONA 24-10-2022r.
BADANIA ROZPOCZETO 24-10-2022r. BADANIA ZAKONCZONO 27-10-2022 .
KOD PROBKI 1455 NUMER SPRAWY: OKK.S052.5.158.2022.)8

WYNIKI BADAN
BADANE JEDNOSTKA METODA BADAN WYNIK BADANIA NIEPEWNOSC ™ WARTOSC
PARAMETRY PARAMETRYCZNA

Ogolna liczba mikroorganizmow jtk/1 mi PN-EN ISO 6222:2004 3 1-9 bez nieprawidlowych
w 22 °C po 72 h inkubacji *® Metoda ‘!i;}:;\:;&) (posiew zmian !

Sprawozdanie zawiera wyniki parametréw/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.
AE parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego.

1/ Dla parametréw/cech badanych mikrobiologicznych niepewno$é podano jako przedziat ufnoéei (dolna i géma granica), okreslony wg PKN-ISO/TS 19036:2020-04.
Niepewnos¢ nie uwzglednia skiadowych dotyczacych pobierania i transportu probki;

2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. - Dz.U. 2017 r. poz. 2294;

2.1/ Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

- 100 jtk/Imi w wodzic wprowadzanej do sieci wodociggowej;

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta;

jtk — jednostki tworzace kolonie.

Informacje dodatkowe:

1.  Wyniki badania odnosza si¢ tylko i wylacznie do otrzymane;j i badanej probki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. W przypadku dostarczenia prabek przez Zleceniodawcg, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za pobieranie i transport probek.

4. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg, Laboratorium o$wiadcza, ze wszystkie informacje zamieszczone
w opisic sprawozdania uzyskane zostaly na podstawic informacji Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci
za wiarygodnos$c¢ tego opisu.
Zleceniodawcy przystuguje prawo reklamaciji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
6. Zleceniodawcy przysluguje prawo do zlozenia skarg i wnioskéw zgodnie z aktualnym zarzadzeniem Dyrekcji Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Opolu w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskéw.
Zleceniodawca zaakceptowat sposob podawania wynikéw/rezultatow badania obowigzujacy w Laboratorium na dzien podpisania zlecenia.
Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami wykonata osoba autoryzujaca sprawozdanie w okreslonym obszarze.
Decyzja stwierdzenia zgodno$ci/niezgodnosci badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢é odmienna w  stosunku
do decyzji wydanej przez organizacj¢ nadzorujacg lub inng jednostke dokonujaca oceny zgodnosci.
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Sprawozdanie nr 307/W/S/OKK/22 z badan probki wody

Sprawozdanie sporzadzik: Joanna Marek Data sporzadzenia sprawozdania: 28.10.2022 r.

Sprawozdanie autoryzowak: Sprawozdanie zatwierdzil:

w obszarze badan mikrobiologicznych

Mlodszy Asystent

mgr JoannalMarek

Niniejsze sprawozdanie sporzadzono w 3 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, | otrzymuje PSSE w Kedzierzynie-Kozlu, a 1 pozostaje
w laboratorium.

Koniec sprawozdania nr 307/W/S/OKK/22 z badan probki wody
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