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Sprawozdanie nr 285/W/S/OKK/22 z badan probki wody
ZLECENIODAWCA DOKUMENT
Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.o. Zlecenie na badanie prébek wody
48-120 Baboroéw, ul. Krakowska 1 z dnia 05.10.2022 .,
RODZAJ PROBKI Woda do spozycia przez ludzi, wodociag publiczny
§ POCHODZENIE PROBKI Wiekszyce SUW
N
I
£ § PROBKOBIORCA Mateusz Burban (zaswiadczenie z dn. 22.06.2022 r. wydane przez WSSE w
25
SHe Opolu)
8 8 | METODA POBRANIA PROBKI | Norma PN-ISO 5667-5:2017-10
5N | POWOD POBRANIA
£ 72 | PROBKA POBRANA 05.10.2022r,
STAN PROBKI W CHWILI PRZYJECIA bez zastrzezen PROBKA DOSTARCZONA 05.10.2022 r.
BADANIA ROZPOCZETO 05.10.2022 r. BADANIA ZAKONCZONO 05.10.2022 r.
KOD PROBKI 1344 NUMER SPRAWY: OKK.9052.5.148.2022.JB
WYNIKI BADAN
BADANE JEDNOSTKA METODA BADAN WYNIK/ NIEPEWNOSC WARTOSC
PARAMETRY REZULTAT PARAMETRYCZNA
BADANIA
Metnosé * NTU PB/BC-15 wydanie 03 <(,02 +0,01 akceptowalna przez
zdn. 25.012017° ibez nie;?\:il:ir]r::?;}z}l zmian.
Zalecany zakres do 1,0

Sprawozdanie zawiera wyniki parametréw/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.
* parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu statego.

1/ Dla parametrow/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewno$¢ rozszerzong dla wspolezynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwie 95%.
Niepewnos¢ nie uwzglednia sktadowych dotyczacych pobierania i transportu probki;

2/ Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2294;

2.1/ W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartosci parametrycznej nieprzekraczajacej 1 NTU w wodzie po uzdatnieniu;

3/ PB/BC — procedura badawcza - badanie wykonane zgodnie z procedura badawcza spetnia wymagania przepiséw prawnych i pozwala na dokonanie oceny zgodnosci;

Informacje dodatkowe:
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3.
4.

S
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Wyniki badania odnosza si¢ tylko i wylacznie do otrzymanej i badansj probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nic moze byé powielane inaczej jak tylko w calosci.

W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawceg, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport prébek.

W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawcg, Laboratorium o$wiadcza, ze wszystkic informacje zamieszczone
w  opisic sprawozdania uzyskane zostaly na podstawie informacji Zleceniodawcy. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci
za wiarygodno$é tego opisu.

Zleceniodawey przystuguje prawo reklamaciji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

Zleceniodawcy przysluguje prawo do zlozenia skarg i wnioskow zgodnic z aktualnym zarzadzeniem Dyrekcji Wojewddzkiej Stacji Sanitamo-
Epidemiologicznej w Opolu w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskéw.

Zleceniodawca zaakceptowal sposob podawania wynikow/rezultatéw badania obowiazujacy w Laboratorium na dzien podpisania zlecenia.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami wykonala osoba autoryzujaca sprawozdanie w okreslonym obszarze,.

Decyzja stwierdzenia zgodnosci/niezgodnosci  badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze byé odmienna w  stosunku
do decyzji wydanej przez organizacj¢ nadzorujaca lub inna jednostke dokonujaca oceny zgodnosci.
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Sprawozdanie sporzadzil Samanta Burda Data sporzadzenia sprawozdania 11.10.2022 1.

Sprawozdanie autoryzowal Sprawozdanie zatwierdzil

w obszarze badan chemicznych i wlasciwosci fizycznych

Niniejsze sprawozdanie sporzadzono w 3 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, | otrzymuje PSSE w KedzierzyniesKozlu, a | pozostaje w laboratorium.

Koniec sprawozdania nr 285/W/S/OKK/22 z badan probki wody
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