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Sprawozdanie nr 309/W/S/OKK/22 z badan prébki wody
ZLECENIODAWCA DOKUMENT

Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Krakowska 1, 48-120 Baboréw

protokét z pobierania prébek wody
w dniu 24-10-2022 r.

RODZAJ PROBKI Woda do spozycia przez ludzi
8 POCHODZENIE PROBKI Woaodociag publiczny Dobieszéw;
s Z sieci: Milice nr 23 — kran w tazience
4= >
23 | PROBKOBIORCA Joanna Kuc-Augustyn — miodszy asystent i Helena Felska - asystent
R y asy y
£ g Oddziatu Higieny Komunalnej PSSE w Glubczycach
ES | METODA POBRANIA PROBKI wediug norm PN-EN 1SO 19458:2007, PN-1SO 5667-5:2017-10
<}
E POWOD POBRANIA Zlecenie
PROBKA POBRANA 24-10-2022 r.
STAN PROBKI W CHWILI PRZYIJECIA bez zastrzezen PROBKA DOSTARCZONA 24-10-2022r.
BADANIA ROZPOCZETO 24-10-2022r, BADANIA ZAKONCZONO 27-10-2022r.
KOD PROBKI 1449 NUMER SPRAWY: OKK.9052.6.1.2022.JB
WYNIKI BADAN
BADANE JEDNOSTKA METODA BADAN WYNIK NIEPEWNOSC ! WARTOSC STWIERDZENIE
PARAMETRY /REZULTAT PARAMETRYCZNA ZGODNOSCI
BADANIA
quoéé A NTU PB/BC-15 wydanic 03 <0, 02 i0,0] a!cceplo?valna przez konsurr_lcnra bCZ
2 dn. 25.01.201.’,13 i bez nieprawidtowych zmian. twierd .
Zalecany zakres do 1,0 Stwicrdzenia
Barwa A e PN-EN ISO 7887: <5 +1 akceptowalna przez konsumenta bCZ
2012+Ap1 201 5-06; i bez nieprawidlowych zmian" stwierdzenia
metoda D
Zapach o PB/BC-47 wydanie 01 akCCPtOWﬂlny —— alfceptc)\'a.'alny przez konsum_en[a bez
zdn 29.112011° i bez nieprawidlowych zmian seerd g
Smak _— PB/BC-47 wydanie 01 akceptowalny _— aifcepm\.h'alny przez k'uasum_cnla bez
zdn. 29.11.2011" i bez nieprawidiowych zmian éwisrdzenta
Stezenie jondw wodoru * pH PB/BC-46 wydanie 01 7.5 +0,2 65-95™ G
(pH) zdn.29.11.2011% stwierdzenia
Przewodnos¢ elektryczna * uS/cm 477 +76
w temp 25°C PN-EN 27888: 1999 25002 zgodny
temperatura pomiaru e 22,0 -
kerekta za pomoca urzadzenia
do komp ji wplywu temperatury
Ogolna liczba mikroorganizmow jtk/1 ml PN-EN ISO nie wykryto - bez nieprawidtowych bez
w22 °C po 72 h inkubaciji *® 6222:2004 zmian ** stwierdzenia
Metoda plytkowa
(posiew wglebny)
Bakterie grupy coli AE Jtk/100 ml PN-EN ISO 9308-1: 0 - 0 zgodny
2014-12+A1: 2017-04
Metoda filtracji membranowej
Escherichia coli ** Jk/100 ml PN-EN ISO 9308-1: 0 - 0 zgodny
2014-12+A1:2017-04
Metoda filtracji membranowej

Sprawozdanie zawiera wyniki parametrow/cech badanych akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, nr akredytacji AB 519.

A parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu statego;
AR parametr/cecha badana akredytowany w ramach zakresu elastycznego;
oraz parametry/cechy badane nieakredytowane (bez znaku ).

W sprawozdaniu przedstawiono informacj¢ o uzyskanym rezultacie badan (zapis kursywq) w formie <7 lub > (ponizej lub powyzej) dolnej lub gérnej granicy zakresu
pomiarowego metody/akredytowanej metody. Tak przedstawiony wynik jest bezposrednio powiazany z niepewnoscia rozszerzong tej wartodci. Podany sposéb
przedstawienia rezultatu badania nie dotyczy badan mikrobiologicznych.
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[ Sprawozdanie nr 309/W/S/OKK/22 z badan probki wody

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami:

Stwierdzenie zgodnosei zostalo okreslone w stosunku do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 . (Dz.U. 22017 r. poz. 2294);

Stwierdzenie zgodnoéci odnosi sig tylko do tych parametrow/cech badanych dla ktorych wartoéé parametryczna zostata okreslona w sposob liczbowy;

W kolumnie ,Stwierdzenie zgodnosci” zapis ,bez stwierdzenia” oznacza, ze nie dokonano stwierdzenia zgodnosci wg wymagan Zleceniodawcy ze wzgledu na brak
okreslenia parametréw/cech badanych w sposob liczbowy,

W kolumnie _ Stwierdzenie zgodnoei” zapis ,.zgodny/niezgodny” oznacza, ze dokonano stwierdzenia zgodnosci wg wymagaii Zleceniodawecy.

Przedstawione stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami odnosi si¢ wylacznie do wynikow badanej prébki.

W przypadku podania rezultatu badania (esli wynik znajduje sig powyzej ,>" lub ponizej ,<” granicy zakresu pomiarowego metody), stwierdzenie zgodnosci
z wymaganiami podano jako opinia i interpretacja, bazujac na rezultacie badania i Jego interpolacji do dolnej/gorne; granicy zakresu pomiarowego metody/akredytowanej
metody.

Podczas stwierdzania zgodnosci kierowano sig zasada:

[Jzasada akeeptacii prostej — 50% ryzyko blednej zgodnosci/niezgodnosei;

[Kzasada akceptacji z pasmem ochronnym — 2,5% ryzyko blednej zgodnosci/niezgodnosci;

[Jzasada akeeptacji warunkowej z pasmem ochronnym - 50% ryzyko blednej zgodnosci/niezgodnosci;

[inne wymagania dotyczace zasady oceny zgodnosci podane przez Zleceniodawce — brak okreslenia ryzyka (zalacznik nr 2 do Zlecenia);

1/ Dla parametrow/cech badanych fizykochemicznych oszacowano niepewnosé rozszerzong dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwie 95%.
Niepewnos¢ nie uwzglednia skladowych dotyczacych pobierania i transportu probki;

Dla parametrow/cech badanych mikrobiologicznych niepewnosé podano Jjako przedzial ufnosci (dolna i gbma granica), okreslony wg PN-EN ISO 19036:2020-04.
Niepewnos¢ nie uwzglednia skladowych dotyczacych pobierania i transportu probki;

2/ Zgodnie z wymaganiami Rozpoerzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. — Dz.U. 22017 r. poz. 2294;

2.1/ W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiagnigcia wartogci parametrycznej nieprzekraczajacej 1 NTU w wodzie po uzdatnieniu;

2.2/ Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 PUI,

2.3/ Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wlasciwosci korozyjnych wody;

2.4/ Zaleca si¢, aby ogdlna liczba mikroorganizmow nie przekraczala:

- 100 jtik/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;;

- 200 jtk/Iml w kranie konsumenta.

3/ PB/BC — procedura badawcza - badanie wykonane zgodnie z procedurg badawcza spetnia wymagania przepisow prawnych i pozwala na dokonanie oceny zgodnosci;

Jtk - jednostki tworzace kolonie:

Informacje dodatkowe:

L. Wyniki badania odnosza si¢ tylko i wylacznie do otrzymanej i badanej prébki.

2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej Jak tylko w catosci.

3. W przypadku dostarczenia probek przez Zleceniodawce, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie i transport probek.

4. W przypadku pobrania i dostarczenia probek przez Zleceniodawce, Laboratorium o$wiadcza, z¢ wszystkie informacje zamieszczone
W opisie sprawozdania  uzyskane zostaly na podstawie  informacji Zleceniodawcy.  Laboratorium  nie ponosi  odpowiedzialno$ci
Za wiarygodnosé tego opisu.

5. Zleceniodawey przystuguje prawo reklamacji w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

6. Zleceniodawcy przystuguje prawo do zlozenia skarg i wnioskéw zgodnie z aktualnym zarzadzeniem Dyrekgji Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Opolu w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow.

7. Zleceniodawca zaakceptowat sposob podawania wynikow/rezultatéw badania obowiazujacy w Laboratorium na dzieii podpisania zlecenia.

8. Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami wykonala osoba autoryzujaca sprawozdanie w okreslonym obszarze,.

9.  Decyzja stwierdzenia zgodnosci/niezgodnosci  badania z wymaganiem wydana przez Laboratorium, moze by¢ odmienna w stosunku
do decyzji wydanej przez organizacje¢ nadzorujaca lub inng jednostk¢ dokonujaca oceny zgodnosci,

Sprawozdanie sporzydzil Samanta Burda Data sporzadzenia sprawozdania 03.11.2022r.
Sprawozdanie autoryzowal Sprawozdanie autoryzowat Sprawozdanie zatwierdzil
w obszarze badai chemicznych i wlaciwosci fizycznych w obszarze badan mikrobiologicznych

LA Miodszy Asystent k
- Oddziatu [
g ngr Joanna\Marel-
L Niniejsze sprawozd;z;nie sporzadzono w 3 egz. z czego 1 otrzymuje Zleceniodawca, 1 otrzymuje PSSE w Kedzierzynie-Kozlu, a 1 pozostaje w laboratorium, —l
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