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L. GBAPOLSKA LABORATORIA BADAWCZE U J L(
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

GBA POLSKA Sp. z 0.0. |

Member of GBA GROUP

ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa

AB 1095

] b

Sprawozdanie z badan Nr: £/0/06/2023/3325/FM/T V"“ S

Zleceniodawea: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.; 48-120 Baboréw, ul. Krakowska 1
Zlecenie Nr: 1./0/06/2023/3325

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik moima wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyijna o ile prawo tak stanowi / réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci
w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) rtéwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).
MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresie GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Woda do spozycia przez ludzi
Zatwierdzenie do wykorn ia bada: Decyzje: PPIS w Legionowie nr HKN 24/2022 z dn. 04.11.2022, PPIS w Katowicach nr
Wy konywanl ' NS.HKi$.9027.3.58.21.2022 z dn. 26.09.2022
Punkt pobrania; Kurek czerpalny Data*: 10 sierpnia 2023
Adres pobrania: 48-120 Baboréw, Szczyty
Miejsce pobrania: suw
Rodzaj wody do spozycia: uzdatniona
Godzina pobrania: 08:28:00
Temp. probki pobranej [°C]: 14.9
Pobranie prébek wg: A PN-EN 1SO 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10 o R ]
Transportprobek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0, Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2253
Numer probki: 12442/08/23 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan: 10-08-2023 Data zakonczenia badan: 16-08-2023
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100m]; Rozp.MZ 0
M ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml [ AE | PN-EN 1SO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M 1SO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Ogolna liczba mikroorganizméw w jik/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 -; jtk/ml; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0
M 2242°C
Barwa mg/l Pt A | PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <5
M
Metnosé NTU A | PN-ENI1SO 7027-1:2016-09 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0,21 +/-0,03
M
Liczba progowa smaku (TFN) - A | PN-EN 1622:2006 Akeeptowalny przez konsumentow i <1
M bez nieprawidiowych zmian.;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N

Liczba progowa zapachu (TON) - A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i <1

M bez nieprawidlowych zmian.;

Rozp.MZ (Dz.11.2017.2294)

pH (in-situ) - A PN-EN IS0 10523:2012 od 6,5 do 9,5; -; Rozp.MZ 7,1 +-0,2

PS (Dz.U.2017.2294)
Przewodnosc elektryczna wlasciwaw | pS/em A | PN-EN 27888:1999 od 0 do 2500; pS/em; Rozp.MZ. 448 +-22

PS temp. 25°C (in-situ) (Dz.U.2017.2294)

Data® - w zaleznosci od sposobu pozyskania przez GBA Polska probki jest dalg: poboru (gdy prébka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA Polska) lub odbnoru (gdy prébka odbierana jest od
klienta przez pracownika GBA Polska, dostarczana jest przez firme kurierskg badz dostarczana osobiécie przez klienta).

Np.** - niepewnos¢ rozszerzona pomiaru przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspélczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkow gdy zostalo lo
zaznaczone w uwagach.

Niepewnos¢ podaje sig w sytuacii, gdy ma to znaczenie dla miarodajnogci wynikow badan lub zgodnoéci z wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub wyzsze ni2 zakresy pomiarowe metod sg przedstawiane jako odpowiednio .< wartosé dolnej granicy zakresu pomiarowego” lub ,> warto$¢ gomej granicy zakresu
pomiarowego”. Wartosci te stanowig informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane s3 niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartoéci doinej lub gornej
granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku rezultatéw badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowat jako opinie i interpretacje. Wyzej opisane postgpowanie nie dotyczy badan
biologicznych.

Wyniki odnosza sig¢ wylgcznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych — zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu).

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje wyréznione podkresleniem zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje ani za sposéb pobrania i
reprezentatywnosc prébek przekazanych przez Klienta do badarn.

Sprawozdanie dofyczy prébek w ilosci: 1 szt i bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od otrzymania sprawozdania z badai Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Klientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badar: t. - Lajski, L - Lublin, M - Myslowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne sprawozdania z badar sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W zwiazku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za zgodnosc z oryginatem, sg kopiami.

Uwagi:
Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz. Koniec Sprawozdania Oryginal pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum wim
Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
17-08-2023 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 St.specjalista Podpisano kwalifikowanym podpisem
Pracownik GBA POLSKA nr: 2137 ds.Srodowiska elektronicznym
Pracownik GBA POLSKA nr: 2261 ;
Pracownik GBA POLSKA nr: 2433 Pracownt gz o IO
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4. GBAPOLSKA LABORATORIA BADAWCZE

mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

GBA POLSKA Sp. z 0.0,

Member of GBA GROUP f\ 1,
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BADANIA

AB 1085

Sprawozdanie z badan Nr: L/0/06/2023/3325/EM/Y | JI17

Zleceniodawca: Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.; 48-120 Baboréw, ul. Krakowska 1
Zlecenie Nr: L/0/06/2023/3325

A - metodyka akredytowana (AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodno$ci w obszarze regulowanym prawnie).
AE - metodyka akredytowana (AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / rtéwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci

w obszarze regulowanym prawnie).

AR - metodyka akredytowana (AB 1095) réwnowazna do referencyjnej (wynik mozna wykorzystaé do oceny zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie).

MON - metodyka akredytowana w zakresie OiB
GMP+ - metodyka objgta zatwierdzeniem w zakresic GMP+ B11 (badania pasz)
A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy
P - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: Woda do spozycia przez ludzi
Tarheisenttdo wkenviwsnia bt Decyzje: PPIS w Legionowie nr HKN 24/2022 z dn. 04.11.2022, PPIS w Katowicach nr
Ay : NS.HKi$.9027.3.58.21.2022 z dn. 26.09.2022
Punkt pobrania: Kurek czerpalny Data*: 10 sierpnia 2023
Adres pobrania; 48-120 Baborow, Szczyty 19
Miejsce pobrania: Budynek mieszkalny
Rodzaj wody do spozycia: uzdatniona
Godzina pobrania: 08:44:00
Temp. préobki pobranej [°C): 16.5
Pobranie probek wg: A PN-EN ISO 19458:2007, A PN-ISO 5667-5:2017-10 P . . ’
Transport prébek:  GBA POLSKA Sp. z 0.0. Pobierajacy: Probkobiorca GBA POLSKA nr: 2253
Numer probki: 12448/08/23 Ocena probki:  bez zastrzezen Data rozpoczgcia badan:  10-08-2023 Data zakonczenia badafi: 18-08-2023
Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml [ AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0; jtk/100ml; Rozp. MZ 0
M ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Escherichia coli jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 9308-1:2014-12, PN-EN | 0: jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M 150 9308-1:2014-12/A1:2017-04 (Dz.U.2017.2294)
Liczba Enterokokow jik/100ml | AE | PN-EN ISO 7899-2:2004 0: jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M (Dz.U.2017.2294)
Liczba Clostridium perfringens lacznie| jtk/100ml | AE | PN-EN ISO 14189:2016-10 0; jtk/100ml; Rozp.MZ 0
M ze sporami (Dz.U.2017.2294)
Ogolna liczba mikroorganizméw w jtk/ml AE | PN-EN ISO 6222:2004 -; jtk/ml; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0
M 22+2°C
Barwa mg/l Pt A | PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <5
M
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Mgtnoéé NTU A | PN-ENISO 7027-1:2016-09 -; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) 0,23 +/-0,03
M
Liczba progowa smaku (TFN) - A | PN-EN 1622:2006 Akceptowalny przez konsumentow i <1
M bez nieprawidiowych zmian.;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
Liczba progowa zapachu (TON) - A | PN-EN 1622:2006 Akeeptowalny przez konsumentéw i <1
M bez nieprawidlowych zmian.;
Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294)
pH (in-situ) - A | PN-ENISO 10523:2012 od 6,5 do 9,5; -; Rozp.MZ 6,9 +/-0,2
S (Dz.U.2017.2294)
Przewodnosc elektryczna wlasciwa w | uS/cm A | PN-EN 27888:1999 od 0 do 2500; pS/cm; Rozp.MZ. 444 +/-22
PS temp, 25°C (in-situ) (Dz.U.2017.2294)
Akryloamid ng/l A | PB-148/LF wyd. 3 z dnia 20.01.2022 | <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. < 0,040
M 2017.2294)
Antymon ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <5; ng/l; Rozp. MZ (Dz.U.2017.2294) <1,0
M
Arsen ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; pg/l; Rozp.MZ <1,0
M (Dz.U.2017.2294)
Azotany mg/l A PN-EN IS0 13395:2001 < 50; mg/l; Rozp.MZ 9,8 +-1,5
M (Dz.U.2017.2294)
Benzen ng/l A | PN-ISO 11423-1:2002 < 1,0; pg/l; Rozp.MZ <0,25
M (Dz.U.2017.2294)
Benzo(a)piren ng/l A [ PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,010; pg/l; Rozp.MZ <0,0020
M (Dz.U.2017.2294)
Bor mg/l AE | PN-EN IS0 17294-2:2016-11 < 1,0; mg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Bromiany ng/l A | PN-ENISO 11206:2013-07 < 10; pg/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
Chlorek winylu ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ <0,10
M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Chrom ng/l AE | PN-ENISO 17294-2:2016-11 < 50; ug/l; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Cyjanki ogélne ng/l A | PN-EN ISO 14403-2:2012 < 50; pg/l; Rozp.MZ <10
M (Dz.U.2017.2294)
1.2-dichloroetan (EDC) ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <3,0; pg/l; Rozp.MZ <0,50
M (D2.U.2017.2294)
Epichlorohydryna ng/l A | PB-190/LF wyd. 4 z dnia 20,01.2022 | < 0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,025
M (Dz.U.2017.2294)
Fluorki mg/l A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN < 1,5; mg/l; Rozp.MZ 0,15 +/-0,02
M ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.1.2017.2294)
Kadm pg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <5; ug/l; Rozp. MZ (Dz.11.2017.2294) <0,50
M
Miedz mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 2,0; mg/l; Rozp.MZ 0,0080 +/-0,0016
M (Dz.U.2017.2294)
Nikiel ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 20; pg/l; Rozp.MZ 1.8 +/-0,4
M (Dz.U.2017.2294)
Oléw ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10; pg/; Rozp.MZ <0,50
M (Dz.U.2017.2294)
Suma pestycydéw (z obliczen) g/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,50; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Rigé g/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < I; pg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2017.2294) <0,10
M
Selen ng/l AE | PN-EN 18O 17294-2:2016-11 < 10; pg/l; Rozp.MZ 1,7 +/-0,3
M (Dz.U.2017.2294)
Suma trichloroetenu i tetrachloroeteny ug/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 < 10; ug/l; Rozp.MZ <1,0
M ' (Dz2.17.2017.2294)
Suma trihalogenometanéw (THM) ug/l AE | PN-EN 180 10301:2002 < 100: pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <1,0
M 2017.2294)
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Lab. Badany parametr jom. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Glin ng/l AE [ PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 200; ng/l; Rozp.MZ 27 +/-4
& (Dz.U.2017.2294)
Jon amonowy / amoniak mg/l A | PN-ENISO 11732:2007 pkt 4 <0,50; mg/l; Rozp.MZ <0,13
" (Dz.U.2017.2294)
Chlorki mg/l A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN < 250; mg/l; Rozp.MZ 19 +1-3
M ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
Mangan pg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 50; pg/l; Rozp. MZ 1,8 +/-0,4
M (Dz.U.2017.2294)
Ogolny wegiel organiczny (OWO) mg/l A | PN-EN 1484:1999 <20
M
Siarczany mg/l A | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-EN <250; mg/l; Rozp.MZ 34 +/-2
M ISO 10304-1:2009/AC:2012 (Dz.U.2017.2294)
Sod mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 200: mg/l; Rozp.MZ 5.4 +/-0.8
M (Dz.U.2017.2294)
Indeks nadmanganianowy (chemiczne | mg/l 02 A | PN-EN ISO 8467:2001 < 5,0; mg/l O2; Rozp.MZ 0,75 +-0,08
M zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Mn) / (Dz.U.2017.2294)
utlenialno$é
Zelazo ng/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 200; pg/l; Rozp.MZ 28 +-0,6
M (Dz.U.2017.2294)
Bromodichlorometan ng/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 <15; ng/l; Rozp.MZ <10
M (D2.U.2017.2294)
Chlor wolny mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 do 0,30; mg/l; Rozp.MZ <0,05
PS (Dz.U.2017.2294)
Chlor zwiazany (stgzenie chloramin) mg/l A | PB-25/P wyd. 7 z dnia 10.01.2022 od 0,00 do 0,50; mg/l; Rozp.MZ < 0,05
PS (Dz.U.2017.2294)
Suma chloranow 1 chlorynow (z mg/l A | PN-ENISO 10304-4:2022-08 < 0,70; mg/l; Rozp.MZ < 0,050
M obliczen) (Dz.U.2017.2294)
Ozon mg/l A | PB-26/P wyd. 4 z dnia 10.01.2022 od 0,00 do 0,05; mg/l; Rozp.MZ <0,03
PS (Dz.U.2017.2294)
£/0/06/2023/3325/FM/I7 Strona4z7




Lab. Badany parametr j-m. | Akr. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.** N
Chloroform (trichlerometan) mg/l AE | PN-EN ISO 10301:2002 = 0,030; mg/l; Rozp.MZ <0,0010
M (Dz.U.2017.2294)
Magnez mg/l AE | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 od 7 do 125; mg/l; Rozp.MZ 11 +-2
M (Dz.U.2017.2294)
Srebro mg/l AE | PN-EN 180 17294-2:2016-11 <0,010; mg/l; Rozp.MZ < 0,00050
M (Dz.U.2017.2294)
Twardo$¢ ogdlna (sumaryczna mg/] A | PN-EN IS0 17294-2:2016-11 od 60 do 500; mg/l CaCO3; Rozp.MZ 220 +/-40
M zawarto$¢ wapnia i magnezu) CaCO3 (Dz.U.2017.2294)
Azotyny mg/l A | PN-ENISO 13395:2001 =0,50; mg/l; Rozp.MZ < 0,066
M (Dz.U.2017.2294)
Aldryna ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0.030; pg/l; Rozp MZ < 0,010
i (Dz.11.2017.2294)
Dieldryna pg/l AE [ PN-EN ISO 6468:2002 < 0,030; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
Endryna png/l AE [ PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)
o,p-dichlorodifenylodichloroetan (o,p' png/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M | -DDD) (Dz.U.2017.2294)
u,p'-dich]orodifeny]ndl'chloroerylen ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 =0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M (0,p"-DDE) (Dz.U.2017.2294)
o,p-dichlorodifenylotrichloroctan (o,p' pel AE | PN-EN ISO 6468:2002 =0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. < 0,010
M -DDT) 2017.2294)
p.p"-dichlorodifenylodichloroctan (p.p' pe/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M -DDD) (Dz.U.2017.2294)
p,p‘-dichlarodifcny]odichloroely]cn ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 =0,10; ug/l; Rozp.MZ < 0,010
M | (p.p-DDE) (Dz.U.2017.2294)
p.p*-dichlorodifenylotrichloroetan {p.p' ng/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 =0.10; pg/l; Rozp.MZ <0,010
M -DDT) (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr j.m. Akr, Metodyka badania w, Wymagania Wynik Np.** N
Yp J Y g ymag Yy P

alfa-heksachlorocykloheksan (alfa- pg/l AE | PN-EN 1SO 6468:2002 < 0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010

M P

M HCH) (Dz.U.2017.2294)
alfa-chlordan peg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0010

M 2017.2294)

beta-heksachlorocykloheksan (beta- ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010

M HCH) (Dz.U.2017.2294)
delta-heksachlorocykloheksan (delta- ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010

M | HCH) (Dz.U.2017.2294)
gamma-heksachlorocykloheksan pg/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010

M (gamma-HCH, lindan) (Dz.U.2017.2294)
gamma-chlordan ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,10; pg/l: Rozp.MZ < 0,010

Zp

M (Dz.U.2017.2294)
Endosulfan Il ng/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010

M (Dz.U.2017.2294)
Epoksyd heptachloru B ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 < 0,030; ug/l; Rozp.MZ <0,010

M (Dz.U.2017.2294)
Heptachlor peg/l AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,030; pg/l; Rozp.MZ < 0,010

M (Dz.11.2017.2294)
Aldehyd endryny pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010

M (Dz.U.2017.2294)
Metoksychlor (DMDT) ngl AE | PN-EN IS0 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010

M (Dz.U.2017.2294)
Alachlor pgll AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0,010

- (Dz.U.2017.2294)
Trifluralina pg/l AE | PN-EN 150 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp. MZ (Dz.U. <0,010

M 2017.2294)

Siarczan endosulfanu pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ng/l; Rozp.MZ < 0,010

M (Dz.U.2017.2294)
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Lab. Badany parametr [ jom. f Akr. ' Metodyka badania wg Wymagania Wynik Np.#** N

Izodryna pg/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 =0,10; pg/l; Rozp.MZ < 0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Suma HCH (7 obliczen) ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,10; ug/l; Rozp.MZ <0010
M (Dz.U.2017.2294)

Endosulfan | ng/l AE | PN-EN 180 6468:2002 <0,10; pg/l; Rozp.MZ <0.010
M (Dz.U.2017.2294)

Heksachlorobenzen {HCB) ng/l A | PN-EN ISO 6468:2002 <0,010
M

Epoksyd heptachloru A ng/l AE | PN-EN ISO 6468:2002 <0,030; ug/l; Rozp. MZ <0,010
M (Dz.U.2017.2294)

Suma WWA (z obliczen dla 5 pg/l A | PB-160/LF wyd. 7 z dnia 20.01.2022 | <0,10: neg/l; Rozp. MZ <0,0050
M zwiazkow wg rozp.) (Dz.U.2017.2294)

Data* - w zaleznosci od Sposobu pozyskania przez GBA Polska prabki jest data: poboru (gdy probka pobierana jest wylacznie przez pracownika GBA Polska) lub odbioru (gdy prébka odbierana jest od
klienta przez pracownika GBA Polska, dostarczana jest przez firme kurierskg bad# dostarczana osobiscie przez klienta).

Np.** - niepewnosé rozszerzona Pomiaru przy poziomie ufnoéci ok, 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzglednia niepewnosci pobierania probek, za wyjatkiem przypadkéw gdy zostato to
Zaznaczone w uwagach,

Niepewnos¢ podaje sig W sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajnosdci wynikéw badan lub zgodnosci z Wymaganiami / specyfikacjami oraz na zyczenie Klienta.

Rezultaty badan nizsze lub Wyzsze niz zakresy pomiarowe metod 54 przedstawiane jako odpowiednio ~< wartos¢ dolnej granicy zakresy pomiarowego” lub ,> warloé gornej granicy zakresu
pomiarowego”. Wartosci te stanowia informacje o rezultatach badan. Jesli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badan podane sg niepewnosci rozszerzone, dotyczg one wartosci dolnej lub garne]
granicy zakresu pomiarowego metody. W przypadku rezultatéw badan stwierdzenie zgodnosci nalezy traktowaé jako opinig i interpretacje. Wyzej opisane postepowanie nie dotyczy badan
biologicznych.

Wyniki odnosza sie wylacznie do badanych prébek (pobranych lub odebranych -~ zgodnie z informacjami przedstawionymi w sprawozdaniu),

Zamieszczone w sprawozdaniu informacje wyréznione Podkresleniem zostaly przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za te informacje ani za sposéb pobrania i
reprezentatywnosé probek przekazanych przez Kiienta do badan.

Sprawozdanie dotyczy prébek wilodci: 1 szt | bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w calosci.

W ciggu 14 dni od olrzymania sprawozdania z badan Klient ma prawo do reklamacji.

Laboratorium nie przechowuje prébek po badaniach, chyba ze z Kiientem ustalono inaczej

Miejsce wykonywania badar: t - Lajski, L - Lublin, M - Mysltowice, PS - Pomiar In-Situ

UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badan sg wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowa nym podpisem elektronicznym, W zwigzku z tym wszystkie wydruki, o ile
nie sg potwierdzone za 2godnosc z oryginalem, sa kopiami.

Uwagi:
Suma trihalogenometanéw (THM) oznacza sume stezefi zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan.

Sprawozdanie sporzadzono w 1 egz.

Koniec Sprawozdania Oryginal pdf: Zieceniodawca, kapia pdf: Archiwum wim

Sporzadzono dnia: Autoryzowal wynik: Zatwierdzil:
18-08-2023 Pracownik GBA POLSKA nr: 2120 St.specjalista Podpisano kwalifikewanym podpisem
Pracownik GBA POLSKA nr: 2137 ds.Srodowiska elektronicznym
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Pracownik GBA POLSKA nr: 2307
Pracownik GBA POLSKA nr: 2433
Pracownik GBA POLSKA nr: 2437
Pracownik GBA POLSKA nr: 2438
Pracownik GBA POLSKA nr: 2516
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